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Spettabile

Parodi snc

Via della Liberta, 481
16100 Genova

Messaggio pubblicitario- "Parodi... dal 1970", comparso su La Gazzetta del
Luned: dei giorni 11 ¢ 18/11/96

Con riferimento al messaggio in oggetto, Vi invitlamo a fornirci dimostrazione
della veritA in relazione all'affermazione secondo la quale “si risparmia fino al
40% sul riscaldamento rispetto al gas metano! Gratis il condizionamento per
la prossima estate”,

La richiesta Vi viene avanzata richiamando gli articoli 32 e 6 del Codice di
Autodisciplina Pubblicitaria che alleghiamo. In proposito Vi facciamo presente
che i Codice prevede 1l principio deli'inversione dell'onete della prova, per il
quale chiunque si avvalga della pubblicitd deve avere disponibili prove
documentali idonee a dare immediata dimostrazione oggettiva - su tichiesta del

p-4ut L

Giuri o del Comitato di Controllo - della veridicitd del messaggio.

Qualora la richiesta di documentazione non dovesse avere esito, Ile
affermazioni’ del messaggio non potranno che essere ritenute prive di
fondamento e quindi ingannevoli, con le conseguenze previste dal Codice,

Confidando nel Vostro spirito di collaborazione, attendiamo una Vostra
sollecita risposta, anche via fax, entro i prossiml 8 gpornl, e di cid Vi
ringraziamo.

Con i migliosi saluti.

.P.
Il Se iojGenerale
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HITACHI POINT LA CLIMATIZIAZIONE Al VERTICI DELLA CATEGORIA

Viale Brigate Partigiane,110/r 16129 Genova
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e-mail: airgd@hotmail.it

DOCUMENTAZIONE DI PROVA AFFERENTE LA VERIDICITA"
DEL MESSAGGIO PROMOZIONALE

RISCALDAMENTO DA COMBUSTIBILI GASSOSI ED IN POMPA DI CALORE:
ANALISI DI GESTIONE E COSTI PER Kcal/h RESA

1. INTRODUZIONE

Scopo di questa relazione ¢’ analizzare e confrontare i costi gestionali in termini di potenza resa dal
riscaldamento prodotto attraverso caldaie a gas metano e a pompa di calore.

N;l}a prima parte della relazione si analizzano e descrivono brevemente le formule di calcolo
utilizzate per le comparazioni dei costi.

Nella seconda parte si mettono in evidenza i risultati analitici ottenuti.

Ed infine si traggono alcune considerazioni di carattere generale utili alla comprensione dell’analisi
stessa.
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2. ANALISI GENERALI

Vengono di seguito riportate le formule analitiche utilizzate per le verifiche dei costi nella

produzione di calore attraverso caldaie a gas metano o pompe di calore.
Le formule 1 € 2 esprimono come risultato il costo inEurodi una Keal di calore prodotto,

permetiendo cosi’ un facile confronto tra i sistemi di produzione di calore in questione.

1)
(€/N m3)
n Pc €/Kcal da combustibili gassosi.
2)
€ 1 1
kWh cop 0.86 €/Kcal pompe di calore
Dove:

Pc ¢ il potere calorifero inferiore relativo al combustibile

n ¢ il rendimento dell'impianto
cop ¢ il coefficiente di prestazione della pompa di calore,dato dal rapporto della potenza resa

¢ quella assorbita,entrambe espresse in Kw.



HITAGHD PO
T S w
() raoai (EHRNI chden an

HITACHI POINT LA CLIMATIZZAZIONE Al VERTICI DELLA CATEGORIA
Viale Brigate Partigiane,110/r 16129 Genova

Tel e Fax 010 542360

e-mail: airgd@hotmail.it

Applicando le tariffe aggiornate relative ai costi del gas metano e dell’energia elettrica attualmente
in vigore nella citta di Genova:

Costo metano 0,72 €/Nmc (tariffe 2005)

Costo elettricita’ 0,22 €kWh (tariffe 2005)

Ponendo il potere calorifico inferiore pari a

P= 8200 Kcal/Nmc

Il rendimento di combustione della caldaia a gas

N= 092

E' il coefficiente di prestazione della pompa di calore HITACHI alle condizioni nominali

COP = 4.42

Si ottengono i risultati elencati nella sezione successiva.
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4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nella relazione di calcolo si €’ tenuto conto del valore nominale del coefficiente diprestazione COP,
in realta’ questo costo €’ in funzione deila temperatura esterna. Per temperature minori della
temperatura nominale di 7°C il COP diminuisce, viceversa per temperature superiori alle
temperature nominali. :

Tenendo presente questo fatto e rifacendosi alla norma UNI 10349 Riscaldamento ¢ raffrescamento
degli edifici — Dati climatici, si vede che la temperatura media mensile piu’ bassa a Genova
neil’arco di tutto I'inverno ¢ quella di gennaio con un valore di 7,9°C

Cio’ giustifica la scelta del valore medio del COP pari al suo valore alle condizioni nominali (7°C).

Nel calcolo dei costi gestionali di un impianto a gas metano non si ¢ tenuto inoltre conto
dell’aggravio alle spese dovuto all’assorbimento elettrico della pompa di ricircolo, alle dispersioni
del circuito del fluido termovettore ne’ della perdite di calore dell’impianto attraverso il condotto

fumario.
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dal 1970

STIMA RAPIDA DEI CARICHI TERMICI

Persone presenti (lavoro sedentario)

Finestre o vetrine
Esposte a Nord
Esposte a Sud sole
Esposte a Sud ombra
Esposte a Est sole
Esposte a Est ombra
Esposte a Ovest sole
Esposte a Ovest ombra

numero n.

superficie mq
superficie mq
superficie mq
superficie mq
superficie mq
superficie mq
superficie mq

Pareti esterne (detratta la sup.delle finestre o vetrine)

Esposte a Nord o Est
Esposte a Sud sole
Esposte a Sud ombra
Esposte a Ovest sole
Esposte a Ovest ombra

superficie mq
superficie mq
superficie mq
superficie mq
superficie mq

Pareti interne(solo quelle verso locali non condizionati

superficie mq

Soffitti(solo quando il locale sup. non e’ condizionato)

Sotto locale abitato

Sotto solaio

Sotto tetto o terrazza ben isolata

Sotto tetto o terrazza scarso isolamento

superficie mq
superficie mq
superficie mq
superficie mq

Pavimenti(solo quando il locale sott.non e” condizionato*)

Carico elettrico Watt (lampade,macchine elettriche da ufficio ecc.)

superficie mq

Watt

TOTALE

HITACHI

CLIMATIZZAZIONE

x150=Watt

x29=\Watt
x140=Watt
x58=Watt
x100=Watt
x29=Watt
x210=Watt
x70=Watt

x12=Watt
x29=Watt

x17=Watt
x35=Watt
x17=Watt

x9=Watt

x9=Watt

X29=Watt

x41=Watt

X93=Watt

x12=\Watt

Watt

Watt

*N.B.Nel caso in cui il locale sottostante sia una cantina,garage o pavimento su terra considerare
nullo il contributo che viene dal pavimento in questione.
Le condizioni di riferimento sono: Temp.Interna 26°C URS50% Temp.Esterne 34°C UR60%




